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SUMMARY
An automatic control system for the descarbonatation process has
been developed.
The control system consist of an idefinite serie of cycles whith tree
diferent periods. During first period an exces of calcium hidroxide is
continuosly added. The end of second period is detected by the mini-
mum of the derivate of pH into the tank against. The length of the
third period is calculated by an iterative equation as a function of the
length of first and second period.
A process simulation was carried out as well as a serie of tests in an
experimental installation.
The system has proved satisfactory for water whith high content on
HCO 3 .
1. RESUM
L'objectiu del treball es la construcci6 d'un sistema alternatiu per a
la descarbonitzaci6 d'aigua per addicib d'hidrbxid calcic.
Per tal d'efectuar aixb, es desenvolupa un model matematic que ens
permeti d'efectuar una simulacib del proces amb l'ordinador, aixi corn
deduir un algorisme de calcul per al control del proces.
Es construf el programa de control i amb ell s'efectuaren una serie
de proves experimentals, emprant corn a base KOH, per a evitar els
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possibles problemes que es podien presentar degut a la poca solubilitat
de l'hidroxid calcic.
En la practica , el treball es converti en un proces interactiu, ja que
els resultats de les proves ens senyalaren que el fenomen de sobresatura-
cio del carbonat calcic, tenia molta mes importancia que la que li
haviem donat en un principi . Per tant, es constru % un nou model que
tingues en compte aquest fenomen. S'efectua una simulacio amb aquest
nou model.
I finalment es realitzaren una serie de proves experimentals de les
quals les ultimes eren fetes dosificant hidroxid calcic com a base.
2. INTRODUCCIO
Les aigues naturals generalment porten, en la seva composicio, una
quantitat variable d'especies carboniques en solucio , provinents de la
dissolucio de l'anhidric carbonic atmosferic i la posterior meteoritzacio
dels estrats calcaris de la costa terrestre.
El proces de descarbonitzacio d'aigua, mitjancant 1'addici6 d'hidro-
xid calcic, consisteix en l'eliminacio de bona part d'aquestes especies
carboniques en forma de CaCO3 precipitat.
El proces es basa en les seguents reaccions:
H2 CO3 + Ca2+ + 20H- CaCO3 + 2H2 0
HC03 + Ca2+ + OH- CaCO3 + H2 0
El proces s'ha convertit en un estandard en ]a preparacio de l'aigua
utilitzada per a la fabricacio de begudes carboniques no alcoholiques,
on es necessita un aigua exempta de bicarbonats, amb baixa duresa y
lliure de materia organica colloidal.
Les instal • lacions actualment en funcionament tenen multiples
disenys, pero totes elles es poden descriure d'una manera funcional de
la seguent forma' :
Es poden distingir quatre zones (veure fig. 1):
1.-Zona de barreja rapida. On entra l'aigua i la suspensio d'hidroxid
calcic i es mesclen intimament , en aquesta zona comenca la reaccio,
a la sortida de la zona la solucio presenta un elevat grau de sobresa-
turaci6 i les particules de precipitat son molt fines i dificilment
decantables.
2.-Zona de floculaci6. En ella els cristalls de carbonat calcic creixen i
s'aglomeren . L'aigua va disminuint la seva sobresaturacio i l'hidro-
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Fig. 1. Esquema d'una planta de descarbonatacio. 1. Zona de barreja rapida, 2.
Floculador, 3. Sedimentador, 4. Filtre de sorra.
xid calcic acaba de dissoldre's i reaccionar. El temps de residencia
acostuma a ser de 25 a 30 minuts i l'agitacio no es turbulenta.
3.- Decantador. L'aigua amb els floculs en suspensid entra en una zona,
en la qual es procura que hi hagi la minima turbulencia possible, un
temps el suficientment llarg, per a que tots els floculs puguin
separar-se per gravetat.
4.-- Filtre. Normalment consisteix en un filtre de sorra a traves del qual
passa l'aigua de sortida del decantador, arnb la finalitat de retindre
aquelles partfcules que, per un motiu o altre , no hagin decantat.
El control de la qualitat de l'aigua a la sortida de la instal•lacio es
realitza per valoraci6 amb un acid fort, emprant dos indicadors2 la
fenolftaleina i el taronja de metil.
Quan la dosificacio d'hidroxid calcic ha sigut correcta, Tunica espc-
cie carbonica en solucid que s'ha de detectar es 1'i6 carbonat, i no ha
d'haver-hi base lliure.
Els valors de l'analisi de 1'aigua acostumen a donar-se en forma de
valors p i in que son els meq/1. d'acid gastat en la valoracio fins al punt
de viratge de la fenolfaleina i el taronja de metil, respecticament.
Llavors la relacio entre aquests dos valors ens permet de seguir 1'exacti-
tud de la dosificacio de base durant el proces. Aixi si:
2p = m La dosificacio ha estat correcta.
2p> in S'ha dosificat en exces (sobra Ca(OH)2 ).
2p < m Dosificacio en defecte (hi ha manta de Ca(OH)2 ).
Si la concentracio d'io bicarbonat en solucio fos la que prediu el
producte de solubilitat (Ps. CaCO3 = 0.99.10_8 a 15°C) els valors
serien com a maxim de p = 0.1 i in = 0.2. En la practica la concentracio
de carbonat en l'aigua tractada es sempre superior i es consideren uns
valors correctes de p entre 0.2 i 0.4 meq/1 i uns valors de m entre 0.4 i
0.8. 1, en definitiva, es considera que el tractament es correcte, si encara
que 2p sigui diferent de m, el valor d'aquest ultim no supera cis 0.8
meq/litre.
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En una instal • lacio com la descrita , 1'ajust de la dosificacio es dificil
i lent i depen de tres factors.
l .- El cabal d'aigua, que per modus tecnics del sedimentador, acostuma
a ser constant.
2.La composicio de 1'aigua. La concentracio d'especies carboniques en
1'aigua d'entrada sol variar amb el temps, pero d'una manera tan
lenta que nomes requereix un o dos controls setmanals.
3. concentracio de Ca(OH)z en la suspensio que es dosifica.
La determinacio de la quantitat de base a dosificar es realitza per
prova i ajust, tenint com a indicador els resultats de 1'analisi de 1'entrada
d'aigua al decantador.
Pero el principal problema es 1'elevat temps de resposta del sistema
que fa que el proces d'ajust sigui llarg i tedios.
Problemes d'un possible sistema classic de control de la dosificacio.
Un possible sistema classic per al control de la dosificacio de base
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Fig. 2. Esquema possible control retroalimentat per al proces.
Ara be, un sistema aixi tindria els scguents problemes:
Els controls retroalimentats tenen la possibilitat d'entrar en
oscil•lacio. La reaccio de 1'hidroxid calcic, yue es troba en suspensio
amb les especies carboniques de I'aigua, es un proces lent. Segons
Schinkey^ , s'obtenen bons resultats amb un temps de residencia
hidraulic de quinzc minuts. 1, com en les instal•lacions de descarbonata-
cio el temps de residencia acostuma a ser petit, cs necessari situar 1'elec-
trode de mesurr a la sortida del floculador, que, de fet, cs la zona on
s'acaba la reaccio. Aixo to dues consegiiencies negatives, la primera es
que augmenta el temps de resposta del sistema i el periode d'oscil•lacio
natural del sistema. En definitiva augmenta el gunny del sistema i per
rant obliga a emprar un gunny petit en el controlador, consequcntment
disminuira la sensibilitat del control. La segona es que a 1'incloure en el
lla^ de control al floculador, aquest queda sotmes a les fluctuations del
sistema i, per rant, s'hauria d'efectuar una inversio additional en un
rant homogeneitzador a la sortida del floculador.
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D'altra banda, hi ha el problema de la variable controlada. El pH
no es el parametre ideal per a controlar el proces. Pero no n'hi ha un
altre de facilment mesurable.
Com que el pH no es una variable linial el controlador hauria de ser
de banda morta, en el cual l'amplada de banda s'hauria d'ajustar segons
1'acidesa de I'aigua d'entrada, o be utilitzar un algorisme de linealitzacio
del pH per zones i un control proporcional derivatiu.
Un altre problema de 1'us del pH com a variable controlada es que el
punt de consigna (punt en el qual s'acaba exactament la transformacio
de bicarbonats a carbonats) es variable, depen de la concentracid d'io
carbonat en solucio i, per tant, depen tant de la composicio de I'aigua
d'entrada, com del grau de sobresaturacio que aquesta presenti. El que
faria que el punt de consigna s'hagues de fixar per a cada aigua en parti-
cular.
Descripcio d'un sistema alternatiu.
El sistema proposat en el present treball per a la descarbonatacio de
I'aigua per addicio d'hidroxid calcic, es basa en una filosofia diferent.
Encara que 1'esquema de la instal-lacio es el mateix que un sistema
classic, es a dir un tanc reactor de barreja rapida seguit d'un floculador
d'unes deu vegades el temps de residencia del tanc reactor, el funciona-
ment es molt diferent.
En un sistema classic , el que s ' intenta es que es compleixi en tot
moment la igualtat Mols d'i6 hidroxil dosificats = Acidesa de 1'aigua (en
mols), mentre que, en el sistema proposat , el que es preten es fer com-
plir la igualtat Mitjana d'ib OH- dosificats al llarg del cicle = Acidesa de
l'aigua d'entrada.
El sistema de control de la dosificaci6 consisteix en una serie idefi-
nida de cicles, en cada un dels titles es poden distingir tres estats.
Estat 0: Durant aquest periode es dosifica continuament hidroxid
calcic, la seva durada es arbitraria, unicament es necessari que la quanti-
tat d'hidroxid que entra sigui superior a la necessaria per a la neutralit-
zacio de I'aigua d'entrada. El temps que dura aquest estat es el temps
TO.
Estat 1: Quan acaba l'estat 0 comenca 1'estat 1, en aquest estat no
es dosifica base i tan cols entre aigua al reactor, que anira reaccionant
amb 1'exces de base que ha entrat en 1'estat anterior. Aquest estat dura
fins que totes les especies carboniques que duia I'aigua en la seva com-
posicio han passat a io CO3. Anomenarem T1 a la duracio de 1'estat 1
mes la duracio de 1'estat 0.
Estat 2: Al final de l'estat 1, I'aigua del diposit reactor esta descar-
bonatada, Pero la quantitat de base afegida al reactor durant el temps
TO pot ser encara superior a la estrictament necessaria per a descarbona-
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tar tota l'aigua que ha entrat durant el temps TO i Ti i, per tant, hem de
considerar un altre temps d'entrada d'aigua fins aconseguir que la base
dosificada sigui igual a 1'acidesa que ha entrat amb l'aigua. Es a dir que
el temps T2 sera igual a la durada del cicle complet i per altra banda




On B' es la concentracio de base present en el cabal d'aigua mentre es
dosifica
C es la concentracio de base necessaria per a portar totes les espe-
cies carboniques de l'aigua que entra fins al punt d'equivalencia
dels carbonats I es igual a l'acidesa de l'aigua que entra.









Fig. 3. A cabal d'hidroxid dosificat , B Concentracio d'alcalinitat total dosificada al
tanc 1, C evolucio del pH a l'interior del tanc 1.
Perque el present sistema de descarbonitzacio sigui controlabie des
del punt de vista de la dosificaci6 d'hidrOxid calcic son necessaris els
seguents requisite.
Poder detectar el final del estat 1.
Poder calcular el temps T2.
L'us d'un diposit que atenui les oscil•lacions inherents al sistema.
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Per poder detectar el final de l'estat 1 es va pensar en la derivada del
pH respecte al temps, durant 1'estat 1 la concentracio de Ca(OH)2 dis-
minueix degut a dos factors combinats. Un d'ells es el rentat del reactor
per 1'aigua que entra i l'altre es la reaccio de l'hidroxid amb les especies
carboniques. L'efecte final, si representem el pH en front del temps, es
una corba similar a una valoracio pero deformada per una exponential.
El punt d'inflexio correspon al punt d'equivalencia dels carbonate i, per
tant, al final del periode 1, el punt d'inflexio d'una corba de neutralit-
zacio es pot trobar per la derivada del pH respecte al temps i, per tant,
es d'esperar que aquest parametre ens serveixi per detectar el final del
periode 1.
Per al calcul del temps T2 es va desenvolupar un model matematic
del proces, que ens va permetre trobar una equacio que ens relacionava
el temps T2 amb el temps Ti, que trobariem experimentalment i el
temps TO que es fixava a voluntat. El fet que no sigui necessari coneixer
la composicio de l'aigua d ' entrada ni la riquesa de la suspensi6 d'hidro-
xid calcic, fa que el sistema de control sigui molt interessant.
Per altra banda, la manera de detectar el final de l'estat 1 i 1'elevada
quantitat de calculs necessaria per a trobar el temps T2 , implica l'us
d'un ordinador.
Pel que fa al diposit homogeneitzador no es cap problema, ja que el
mateix floculador esmorteira les oscil•lacions de concentracio.
3. MODEL MATEMATIC I
El calcul del temps T2 a partir dels temps T1 i TO implica el conei-
xement de com evoluciona la concentraci6 de base a l'interior del
diposit reactor al Ilarg del cicle. Per tant es necessari desenvolupar un
model matematic del que succeeix en el sistema. Al mateix temps el
model ens permetra de fer una simulacio del proces.
Considerations previes.
R.E. Lowental4 defineix l'alcalinitat total segons la seguent
expressio: Alcalinitat total = [OH] + [HCO3 ] + 2[CO3 ] + [ H3 O]
Per als nostres proposits ens conve ampliar aquest concepte.
En un proces de descarbonatacio no trobem tan sols especies solu-
bles, ja que a mes hi ha carbonat calcic precipitat i hidroxid calcic en
suspensio.
Ara be, si 1'agitaci6 es suficientment forta podem considerar que la
suspensio es homogenia , i que la composicio d'un element determinat
de volum del tanc es igual , en un instant determinat , a qualsevol altre.
Aixi, encara que teoricament sigui incorrecte , podriem definir
I'alcalinitat total ampliada segons 1 ' expressi6 anterior.
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Pero amb la diferencia que ara C03 representa la surna de concen-
tracions d'io carbonat en solucio mes el carbonat calcic precipitat. I
OH- representa la suma de concentracions d'io oxhidril en solucio mes
1'i6 oxhidril que es troba en forma d'hidroxid calcic.
El valor d ' aquesta nova alcalinitat es podria trobar experimental-
ment, si, a la mostra sense filtrar, se Phi afegis un volurn determinat
d'acid fort i es valores per retroces, fins al punt de viratge del taronja de
metil.
Una de les propietats de l'alcalinitat total es que aquesta es inva-
riant , es a dir que al barrejar dues o mes solucions amb una alcalinitat
total determinada l'alcalinitat resultant sera la suma algebraica de les
alcalinitats de cada una de elles.
Supdsits del model.
En un principi , pensarem que podria ser avantatj6s modelitzar tres
tancs en serie , en comptes de dos , per si aquests no es comportessin
idealment, i, en tot cas, sempre es podria considerar els dos tancs en
serie corn un cas particular dels tres tancs en serie.
Per a la construcci6 del model es feren les segiients suposicions.
El tres tancs son continus de tanc agitat ideals, i la relacio entre els
seus volums pot ser fixada a voluntat.
En cabal d ' aigua que entry es constant i continu.
La composicio de l'aigua a tractar es constant al llarg del cicle.
L'unic acid feble que porta l'aigua en disolucio es l'acid carbonic i
les seves sals.
L'hidroxid calcic es dosifica de forma intermitent, pero quan es
dosifica el seu cabal es constant.
La duracio del temps de dosificacio es arbitraria, pero la quantitat
de base dosificada durant aquest periode, ha de ser superior a la neces-
saria per a transforinar totes les especies carboniques que porta 1'aigua
a io carbonat. L'agitacio es suficientment forta per a homogeneitzar la
Ease liquida i la solida.
Es dispossa d'un sistema de mesura per a detectar el moment en el
qual la solucio a l'interior del tanc reactor es troba al punt d'equivalen-
cia dels carbonats.
Desenvolupament del model.
Per trobar el sisterna d'equacions quc descriu el sistema, efectuem
un balan4 sobre l'alcalinitat total ampliada, en cada un dels tancs.
Concentracio d'alcalinitat total dosificada d'entrada - Concentracio
d'alcalinitat total dosificada de sortida = Acumulacio d'alcalinitat +
Generacio.
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Corn que, degut a que 1'alcalinitat total es invariant, el terme
generacio es nul el balanc d'alcalinitat queda:
(g - B) ql dt = Vd(G) On el terme de 1'esquerra es 1'entrada menys
la sortida i el de la dreta l'acumulacio.
g = alcalinitat total dosificada, pot valdre B' o zero.
B' = Concentracio d'alcalinitat total que entra al reactor quan s'esta
dosificant base.
G = Concentracio d'alcalinitat total en qualsevol moment, en el di-
posit.
V = Volum del dipbsit.
t = Temps.
Aplicant 1'equaci6 a cada un dels tancs:
d
g B 1+ a
per al tanc 1
B - D la+ a
dD_
per al tanc 2
D E= 0 0 dE per al tanc 3dt
Vl, V2 i V3 son els volums dels tancs 1, 2 i 3 respectivament.
B, D i E son les concentracions d'alcalinitat total afegida als tancs 1, 2 i
3 respectivament.
a relacio de volums entre els dos primers tancs V2/Vl
relacio de volum del primer tanc respecte a la suma dels altres dos
V3 (V1 + V2)
y temps de residencia conjunt dels dos primers reactors. (VI + V2)/q
q cabal d'aigua
t temps comptat des de 1'origen del cicle.
ti temps t a l'inici d'un estat.
Bi, Di, Ei concentracions d'alcalinitat total a l'inici d'un estat, en
cada un dels tancs.
T temps reduit adimensional comptat des de l'origen d'un title.
Ti temps reduit T a 1'inici d'un estat.
Integrant les equations anteriorss
B(T)=g+(Bi-g)e-(1+a)(T-Ti)
g Bi e_(1+a)(T-Ti) g-Bi
D ( T ) = g + ( Di
+
1a ) 1-a
e-(1 + a) (T - Ti)
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E(T) g + ( 1 + a) [ ( 1 +Ba) p -- 1 ) ]
e - ( 1 +a) (T - Ti) +
+ [ a [Bi ag] a Di ] e_(1 + a) (T Ti) +




e- Q (T - Ti)
(1 + a) 0[(1 +a)0gBi]
[(1+a)0 a] 1+a)0-1] ]
Els pararnetres a aplicar en cada cas es donen a la taula I.
TAULA I
ESTATS TEMPS Ti g Bi Di Ei
0 0 T TO 0 B' BOi DOi EOi
1 TO T TI TO 0 Bli Dli Eli
2 TI T T2 TI 0 B2i D2i E2i
A mes podem escriure quatrc equacions integrals, sobre la quantitat
d'alcalinitat que ha entrat o sortit d'un diposit, durant un cicle.
QI es la quantitat d'alcalinitat que ha entrat al primer tanc.
QB es la quantitat d'alcalinitat que ha sortit del primer tanc. QD la
que ha sortit del segon tanc. QE la quantitat d'alcalinitat que ha sortit
del tercer tanc.
I la seva expressi6 matematica es:
Qr = B'qto = B'q 0 TO
QB gJcB(t)dt=g0[B'TO
+ Bli (1
e- (1 +a) (T2TO)]
1+a
B' - BOi 1 + a TO
1 +
(1 e ( ) ) +
a





(1 - (1 + ) TO) B' BOi (1 e-(l +a) TO) +
1a2





Bli ] (1 e (1 + a) (T2 TO)) +
1 a 1 a
+ Bli
2 (1 - e-(I + a) (T2 - TO)]
1-a
Foi
QE = qf. E(t)dt =q0[B TO + 1+ all e -(I+
a)TO)+
title
1+ +°^ (1 e (1 +a)T0) +Moi(I- e I TO)+









(1+a)0-a [(1 +a)Q-a][(1 +a)a-1]
a[Bi-ag] aDi
(1 a) [(1+a)/3a] (1 +a)i3 a
Al final de 1'estat 1, la concentracio d'alcalinitat total en el tanc on
es realitza la mesura del pH ha de ser igual a la concentracio d'acidesa
de I'aigua d'entrada, es a dir D(T1) = C. I la mitjana de concentracio
d'alcalinitat dosificada ha de ser igual a la concentracio d'acidesa de
l'aigua d'entrada. QI/q T2 = C.
I encara podem establir tres equations mes si tenim en compte que
les concentracions del final d'un estat son les mateixes que les del
comencament de l'altre: Bli = B(To) , Dli = D(TO) , Eli = (E(TO).
Aixb fa un total de 12 equacions en les quals intervenen un total de
19 variables. Per tant, per tenir determinat el sistema hem de fixar set
variables.
Aquestes seran: Les concentracions d'alcalinitat a l'inici dels cicles
BOi, DOi, EOi. La concentracio de 1'alcalinitat dosificada a l'entrada B'.
La concentracio d'acidesa de l'aigua a descarbonatar C. El temps TO i el
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temps T. Amb aixo ja podem coneixer en qualsevol instant el valor de
1'alcalinitat total dosificada en qualsevol instant, en qualsevol dels tancs.
Amb el valor de l'alcalinitat total dosificada i els equilibris Ionics i
de precipitaci6, podem coneixer el valor del pH en tot moment en cada
un dels tancs. Per tant ja podem fer la simulacio del proces.
Calcul del temps T2.
Amb les equations desenvolupades anteriorment ja podem efectuar
la simulacio del proces, pero encara no hem trobat un algorisme que ens
permet calcular el temps T2 coneixent nomes el temps T1 i el TO.
Aquest algorisme es troba treballant les equacions anteriors i
suposant que ens trobavem a 1'estat estacional, llavors la concentracio
d'alcalinitat total dosificada a l'inici del title era igual a la del final del
cicle. I de totes les equacions integrals nomes una era linealment
independent de les altres.
Aixi trobarern un sistema de nou equacions i onze variables, es a
dir que, fixant-ne dos el sistema estava definit.
Es fixaren, el temps TO i el temps Ti i la expressio que s'obteni es
la seguent:
(1- a) (1-e- 0 +a)T2)(1-e (IIa)T2)T2 =





)T2 - a e-(1 + a) (Ti - TO )
( 1 _
e-(1 +Q,) TO) ( 1 - e-(1 +a) T'-.
Que, en el cas de tenir dos diposits, quedara:
T2 =
(1 e -T2) TO




Corn que aquestes equacions son trascendents, la seva resolucid
s'ha de fer per iteracio. Aixo juntament arnb la peculiar manera de
trobar el final de l'estat 1, (per la derivada minima del pH en el diposit
reactor respecte al temps), fa que es necessiti un ordinador per al
control del proces.
Objectius de la simulacio.
L'objectiu de la simulaci6 es coneixer el mes aproximadament
possible el funcionament d'una planta real abans de construir-la.
Durant el desenvolupament de l'algorisme de control es feren una
serie de suposiciones que en el funcionament real no es compliran.
S'ha suposat que el sistema es troba en estat estacionari, i aixo no
es cert, si mes no al comencament del proces.
El sistema de control detecta el final del periode I per la derivada
minima del pH en el tanc reactor respecte al temps. Encara que intuiti-
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vament es pot pensar que sera aixi, la simulacio ens servira per cornpro-
'var-ho.
Per efectuar la simulacio s'ernpraren tres prograrnes d'ordinador. El
primer calculava els equilibris Ionics d'una aigua amb unes caracteristi-
ques determinades, a la qual s'anava afegint quantitats creixents d'alcali-
nitat.
L'altre efectuava un estudi dinamic del proces, es a dir, que ens
permetia de comprovar corn evolucionaria el sistema si es produia una
perturbacio que l'apartes de 1'estat de regim estacionari.
I el tercer aprofitava els altres dos programes per a donar una repre-
sentacio de com evolucionava la concentracio d'alcalinitat, el pH i la
derivada del pH a l'interior dels tancs.
En les figures 4, 5, 6, 7 i 8 es presenta el resultat d'una simulaci6.
l15 35 ".,.,^ I
Fig. 4. Grafica dei prograrna PREPH 1. calcula els equilibris ionics d'un aigua amb
3,35 meq/l. d'io HC03 i 3,8 meq/1. d'io Cat+. Punt I punt d'equivalencia del CO.
Pu t2 final de la precipitacio del Mg(OH)2.
Fig. 5. Estudi dinamic del proces. Els valors del diposit I han estat dividits per 4.
Observeu la tendencia a la unitat (estat de regim). Es provoquen pertorbacions als
cicles 11 i 21.
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Fig. 6. Concentracio de base dosificada enfront del temps reduit. (3 titles).
Q,I
Fig. 7. Corba de pH enfront del temps reduit. (3 titles).
i
Fig. 8. Corba dpH/dT enfront del temps reduit. (3 titles).
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Resultats de la simulacio.
Les simulations efectuades ens indicaren que el sistema tenia ten-
dencia a 1'estat estacionari i que era capac d'absorbir les possibles
perturbacions. A mes es comprovaren que el metode per a trobar el
final de l'estat 1 era, si mes no, te6ricament valid.
4. MUNTATGE EXPERIMENTAL
El muntatge experimental presenta una disposici6 dels seus ele-








Fig. 9. Muntatge experimental (part fisica).
aiD
Ti - Tanc d'alimentaci6 de 25 litres de capacitat.
T2 Tanc de base de 25 litres de capacitat, disposa d'agitaci6 per a
niantenir en suspensi6 l'hidr6xid calcic.
T3 Tanc homogeneItzador, amb un volum de 50 litres, disposa
d'agitaci6 i pantalles a 90° per a millorar l'eficacia de la mescla.
La seva funcib es tant la d'esmorteir les fluctuations de concen-
traci6 del proces. corn la de permetre I'acabament de les reac-
cions que tenen floc.
RI Dip6sit reactor, va provist d'agitador i pantalles, en ells es pro-
dueix la barreja turbulenta entre la suspensi6 d'hidr6xid i 1'aigua.
El sobreixidor del dip6sit permet una capacitat variable dc 2,6 o
4,3 litres.
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Al i A2 Agitadors de doble corona invertida a 45° dissenyada per a
conseguir una turbulencia clevada.
A3 - Agitador de turbina de tres pales inclinades a 45° dissenyat per
aconseguir una bona mescla sense excesiva turbulencia.
Bl i B2 Bombres peristaltiques de cabal variable. El cabal de la d'aigua
es pot moure entre 0 i 1,35 1/min. i la de base entre 0 i 0,17 litres
litres/minut.
El muntatge electronic consta dels elements detallats a la figura 10.
INTERFASE BCD 4
Fig. 10. Muntatge experimental ',part electronica).
C Comptadors d'impulsos per a poder seguir el cabal que donen
les bombes.
G I -- Generadors d'impulsos acoplat al capsal de les bombes.
Interfase I - En aquesta interfase estan integrats el comptador d'im-
pulsos, el preselector P i la sortida S.
P
- Preselector, permct entrar a 1'ordinador un numero binari
codificat decimal compres entre 0 i 99 (expressat en decimal):
S Sortida de potencia, la qual, mitjansant uns tiristors, comanda
les bombes conectant-les o desconectant-les.
Interfase BCD 3 - Interfase per a la conexi6 entre la interfase 1 i
l'ordinador, treballa en binari codificat decimal.
Interfase BCD 4 Conecta la sortida dels pH amb l'ordinador.
pH-metres -- Aparells de mesura de pH, conectats a electrodes de vidre
per una banda i a l'ordinador per 1'altra.
Ordinador 'H-P' -- Ordinador H-P 9815 que consta de la unitat central,
set tecles per a la comunicacio exterior, gravador de cintes
magnetiques i pantalla de fbsfor verd de NEC. La capacitat de
membria es de 32 Kbytes, a mes disposa d'un mbdul ROM per
al calcul matricial i un mbdul per entrades i sortides que
permet un treball senzill amb les interfuses BCD.
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Software
El muntatge descrit seria inoperant sense un programa que fos capac
d'atendre a les senyals dels instruments de mesura i d'acord amb 1'algo-
risme del programa efectues l'accio de control. A continuacio es pre-
senta un diagrama de flux simplificat del programa de control a la fig. 11.
1 lnicialitzacio. Es dimensionen les matrius, es posen a zero algunes
variables i es preparen les interfases.
2 - El programa principal s'interromp a intervals regulars de temps
per a efectuar les lectures del pH, dels comptadors d'impulsos i
del temps. Aquest bloc d'instruccions sensibilitza l'ordinador a
aquestes interrupcions.
INICIALITZACIO (1) I
SENSIBII ITZACO A INTERRUPCI ONS (2)I
PREPARACIO COMPTADORS I
POSTA A ZERO (3)
CONNEXIO BOMBA D'AIGUA
INICIALITZACIO DE LES VARIABLES
MODIFICADES CADA CICLE (4)
CONNEXIO BOMBA DEBASE (5)1
LECTURA FORCADA (E)1
1 ,c
ES EL PRIMER CICLE ? (7) T-^
?EL pH ES MAJOR DE 9, 5
lsr
[GRAVA LES DADES EN CINTA
MPS SUPERIOR A TO ? (8ES EI, TE
LECTURA FORCADA I
'REPETEI X TO ^ ES EL pH SUPERIOR A 11,3 ? (9)







- ----- - -------------- -
ES EL p H MENOR DE 9,8 ? (11)j sr
BUSCA EL MINIM DE dpH /dT (12)1
CALCUL DE T2 (13)I
ES EL TEMPS SUPERIOR A T2 ? (14)>----i
si
EL PROGRAMA HA PET CINC CICLES SEGUITS ? (15)
''
lsc
PARA EL PROCES MOMENTANIAMENTj
SENYAL EXTERNA---
Fig. 11. Diagrarna de flux del programa de control.
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3 -- Comenca propiament el programa de control , posa a zero els
comptadors i conexta la bomba d ' aigua.
4 Es calcula el temps TO d'acord amb el cabal d'aigua que entra i es
guarden en mem6ria les variables que despres es gravaran en cinta
magnetica per a poder reconstruir el proces.
5 Es posa el temps a zero i comenca a dosificar base. Aquesta
dosificacio durara un temps TO.
6 Es realitza una lectura for^ada del pH dels tancs , es a dir sense
esperar les interruptions que faran que es realitzin lectures de pH
cada ring segon i dc cabal cada quinze segons , encara que nomes
es guardaran en mem6ria las lectures quc siguin el suficientment
diferents a les anteriors . En canvi les lectures forcades esguarden
totes. Aquesta es la prirnera lectura del prograrna.
7 El programa es pregunta si es troba al primer cicle , si no es aixi
tindra lectures gravades en membria que passaran a cinta magne-
tica, amb la finalitat de reconstruir el proces posteriorment. Si el
pH es superior a 9,8 entrem en una part del proces en el qual no
cal obtenir lectures i , per tant , el programa por deixar de mirar el
proces i passar a gravar les dades en cinta magnetica que es un
proces lent.
8 El programa espera que es compleixi el temps TO i flavors realitza
una lectura forcada dels pH.
9 - Si el pH del dip6sit reactor es superior a 11,3 es garanteix que la
dosificacio d'hidr6xid es suficient , si no cs aixi, es repetiria el
temps TO.
10 Un cop ha sortit del bucle para la dosificacio de base.
11 Entra en un altre bucle, durant el qual la concentraci6 d'hidr6-
xid en el tanc reactor anira disminuint per la entrada d'aigua i
per reacci6 amb les espccies carb6niques . Fins quc el pH del
dip6sit reactor sigui prou baix.
12 -- Un cop assolit el pH desitjat , que ha de ser prou baix , el progra-
ma entra en una subrutina de tractament numeric de les dades,
per a trobar la minima derivada del pH respecte al temps, a
posteriori , i el temps a la qua] correspon, es a dir el temps Ti.
13 Amb el temps TI i TO i l'algorisrne desenvolupat troba el temps
T2.
14 Entra en un bucle fins que ha passat un temps igual a T2 i si no
s'han efectuat cinc titles comenca un nou ciclc.
15 Si s ' han efectuat cinc titles , es para el proces per a permetre
d'analitzar 1'aigua del dip6sit homogeneitzador i espera que li
arribi una senyal del teclat per a comencar un nou cicle.
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5. MODEL MATEMATIC I I
A 1'analitzar els primers resultats experimentals, es va veure que la
modelitzaci6 no corresponia a la realitat i que es produla una subdosifi-
caci6 sistematica d'hidroxid, a mes la derivada del pH en el diposit
reactor, respecte al temps en el punt T1, era molt menys acusada que la
que s'esperava segons la simulaci6.
Aixo ens porta a pensar que la sobresaturaci6 de CaCO3 tenia una
importancia, en el proces, molt mes gran del que ens pensavem.
S'efectuaren una serie de proves de precipitaci6 de carbonat calcic,
barrejant carbonat sodic i clorur calcic 1 es va comprovar que la precipi-
taci6 no era tan rapida corn suposavem i que en el millor dels cassos el
temps per a la precipitaci6 era de quatre minuts, i de vuit en el pitjor.
Tambe es va repetir una simulaci6 amb els programes anteriors,
pero augmentant el valor del producte de solubilitat, obtenint que si el
producte de solubilitat era superior, les corbes dels cicles que obteniem
eren mes semblants a les reals. El que confirmava la sospita que la sobre-
saturaci6 tenia un efecte negatiu sobre el proces.
Model matemdtic.
Amb la finalitat d'analitzar la influencia de la sobresaturaci6 i
d'esbrinar quins parametres calia modificar per a disminuir aquesta
influencia, es desenvolupa un altre model en cl qual es suposa quc la
precipitaci6 del carbonatcalcic no era instantania, sin6 que seguia una
cinetica de primer ordre. Encara que a la bibliografia es troba que la
precipitaci6 seguia una cinetica descrita per la equaci6 (6):
d [Ca2+]
= K • S ([Cap'] [CO31 PS (CaCO3) )
Cl t 3 fz
On: K es la constant de velocitat.
S es la superficie total de cristalls de CaCO3 .
fz es el factor d'activitat dels ions divalents.
la seva complicaci6, donat que nomes voliem una analisis qualitatiu dels
parametres que podrien tenir mes influencia, era excessive i ens decidi-
rern a suposar una cinetica de primer ordre.
En el desenvolupament del model s'accepten els supostos fets en el
model anterior, excepte el de que els equilibris de precipitaci6 s'assolei-
xen instantaniament.
Considerem nomes dos tancs, ja que el diposit homogeneitzador no
ens aporta cap informaci6 suplementaria.
Les concentracions d'i6 carbonat s6n en soluci6.
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Les concentracions de B, b, i D son funci6 del temps pero no les
escriurem com B(T), b(T) i D(T) per a no complicar ]a notacio.
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Periode 1. Temps reduit TBa
Tanc 1 La concentraci6 d'io carbonat generada en el reactor b' sera
igual a l'alcalinitat de l'aigua d'entrada B', tot el OH- clue
entra en el tanc s'empra per a passar el bicarbonat a carbonat
fins que no hi ha bicarbonat en solucio. temps TBa.
Tanc 2 no es genera carbonat perque no entra io OH- . d' = 0
Periode II. Temps reduit TDa
Tanc 1 Tot el bicarbonat que entra amb l'aigua durant aquest periode
passa a io carbonat, perque hi ha un exces d'io OH- en solucio.
Tanc 2 El carbonat generat, d', sera igual a 1'alcalinitat dosificada a
l'interior del tanc 1, B, menys I'acidesa de l'aigua, C. Al tanc 2
entra io OH- que no ha reaccionat amb els bicarbonats de
1'aigua d'entrada i que ara reacciona amb I'aigua del tanc 2. fins
que la concentracio de bicarbonats en solucio en el tanc 2 sigui
nul•la. temps que denoininarem TDa.
Periode III.
Tanc 1 Encara clue no es dosifiqui hidroxid al tanc hi ha un exces d'ions
OH-que poden reaccionar amb l'acidesa de l'aigua d'entrada.
Tanc 2 Al tanc 2 nomes hi haura ions C03 i OH-, no es generara io
carbonat i per tant d' = 0.
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Periode IV.
Tanc 1 La concentracio d'alcalinitat dosificada en el tanc I iguala a la
concentraci6 de bicarbonats que porta 1'aigua temps TBd, a
partir d'ara no es genera io carbonat i tot 1'i6 bicarbonat que
entra amb 1'aigua passara al segon tanc.
Tanc 2 L'exces d'io OH- al segon tanc pot reaccionar amb els bicarbo-
nats provinents del primer tanc, fins que la concentracio d'alca-
linitat dosificada en el segon tanc iguali l'acidesa de 1'aigua.
Perfode V.
Tanc 1 i 2 Els ions OH- s'han exhaurit en tots dos tancs i per tant no
hi ha generacio de carbonats.
Ara podem plantejar les equacions diferencials que descriuen el
comportament del sistema.
r: sera el coeficient cinetic de 1'equaci6 de precipitaci6.
m: 1'arrel quadrada del producte de solubilitat del carbonat calcic.
N: valdra zero, la unitat o menys la unitat segons el periode considerat.
i cls altres coeficients son els mateixos que en el model matematic I.
Un balanc de materia per als bicarbonats ens donara:
Entrada - sortida = Acurnulacio + Precipitaci6
Per al tanc 1
b' b r(b m)
e a d(b)
I+ 1 +a dt
i per al tanc 2
b+NIB C dr(d- m)
a0 a9 d(b)
1 +a I +a dt
L'alcalinitat dosificada B interve directa o indirectament en les dues
equacions i per tant tambe l'hem d'emprar en aquest model com ferem








+ [bi b '( l+a)+rmB(T) _
+ + + +B 9
] e-(1 + a + r e) (T - Ti)
rm r1 a 1 a
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d(T) = rm a0 +N(1 +a)(g-C) + [b '(1+a) + rmO ]( 1 +a) +
I +a +raO (1 +a +r0 ) ( 1_ +ra0 +a)
b'(1+a)+rmB bi
-( l +a+re )(T-Ti)
+[ (1+a+rmO )(a-1) a-1].e
+
+ [ di -
rma0- NC (I +a) Nga(1 +a)2
1 +a+raB + (I +a+raB) (1 aaB
NBi(I+a) a[b'(I+a)+rmB] bi
1 a2 + r a B ( 1 +a+raB ) (a- 1) a l ]
e (1+-+re )(T-Ti) _ _N (+a) [g - Bi] e-(I+a)(T-T
1 a2 +ra0
B(T) = g [g - Bi] e-(1 +a) (T- Ti)
I els valors de les variables en funcio dels perfodes es donen a la
taula II.
Amb les equations desenvolupades es possible calcular les concen-
tracions de base afegida i la d'io carbonat en qualsevol dell tancs per a
un instant determinat. Amb aquests valors, les conditions inicials i els
equilibris ionics podern calcular tant el pH com la concentracio de cada
especie carbonica que hi ha als tancs en aquell moment.
TAULA II
PERIODE T Ti b' g bi di Bi N observations
I 0 T TBa 0 B' B' bOi dOi BOi 0
II TBa T TDa TBa C B' bli dli Bli I
Si TDa TOIII TDaT TO TDa C B' blli dlIi Blli 0
II TBaT TO TBa C B' bli dli Bli 1
III TO T TDa TO C 0 b1li d1li Bili I Si TDa TO
IV TO T TBd TDa C 0 bllli dliii Bllli 0 Si TDa TO
TDaT TBd 11 " " 11 " Si TDa TO
V TBdT TI TBd 0 0 biVi diVi BIVi --I
VI TI T T2 TI 0 0 bVi dVi BVi 0
6. DESCRIPCIO DE LA SIMULACIO.
L'ordinador, en un primer floc d'instruccions, calcula les constants
d'equilibri en funcio de la temperatura.
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Emprant les mateixes equations del model 1, calcula T1 , T2 i les
concentrations d'alcalinitat total dosificada de l'inici dcls estats, BOi,
DOi, Bli i Dli.
Calcula els temps TBa, TDa i TBd
Els valors de concentracio de carbonats es calcula per iteraccio,
sabent que la concentracio de carbonate a l'inici del cicle sera igual a la
del final del title Si estem a l'estat estacionari.
Amb boi i doi calculate, dividim la durada del cicle en 50 intervals
equiespaiats i en cada interval es calcula B, b i d per les equations
integrades. El valor de phi i pH2 per als equilibria i les derivades dels
pH respecte al temps en cada un dels tancs per quocients de derivades
finites.
Plauiificacio do la simulacid.
Els parametres, que pensavem que podien tenir mes influencia en el
proccs, eren: La temperatura, el temps de retenci6 hidraulic, la velocitat
de cristalitzaci6 de carbonat calcic, l'acidesa de l'aigua i la relacio de
volums (a).
Per tant es dissenya la simulaci6 seguint la taula III.
TAULA III





200 2 5 5 15
300 2 5 0,25 15
400 2 5 50 15
500 15 5 50 15
600 15 5 5 15
700 15 5 0,25 15
800 2 2 5 15
900 2 15 5 15
1000 2 5 5 3
1100 2 5 5 25
A cada prova es feien 18 simulations , fent totes les combinations
possibles de les segiients variables. B' = 2 4 i 6 TO = 0,3 0,6 i 0,9 =
=100i2.
Per a comprovar la influencia de la relaci6 de volurns ( a) nomes
calia comparar cicles dintre una mateixa prova.
[Butll. Soc . Cat. Cien . ], Vol. V, 1985
234 ENRICREHUESIIDRNOS
Tambe dintra una mateisa prova podiem comprovar la influcncia de
la yuantitat de base dosificada.
Per veure la influencia de la ternperatura hem de comparar les
proves 200, 1000 i 1100, la del temps de retencio hidraulic amb les
proves 200, 800 i 900, la del coefficient de velocitat grades a les proves
200, 300 i 400 i 500 , 600 i 700. I per ultim podiem comprovar la in-
fluencia de 1'acidesa total de 1'aigua d'entrada comparant les proves
200 i 600, 300 i 700 i 400 i 500.
Resultat de la simulacio.
El primer yue es va trobar fou yuc el minim do la derivada del pH
respecte al temps en el diposit segon no coincidia amb el final de
1'estat 1. Ayuest era el rnotiu yue en les proves esperimentals es produis
sernpre una subdosificacio sistematica.
El minim de la derivada del pH en el tanc 2 respecte al temps es
produeis Yuan la concentracio d'io carbonat en el tanc disminueiz
rapidament, pcro aixo no es produeix immediatament despres de la seva
formacio, sino yue hi ha un retard, ayuest es el yue fa desplar^ar el mi-
nim de la derivada. La magnitud d'ayuest retard 1'anomenem increment
de TI (O T1 ).
Influencia de la concentracio d'acidesa en l'aigua d'entrada.
Les derivades minimes del pH en el segon respecte al temps son mes
elevades a concentrations d'acidesa en 1'aigua d'entrada mes elevades.
Aiso vol dir yue seran mes facils de detectar i, per tant, menys sensibles
a errors de mesura.
L'increment de T1 es menor si 1'aigua porta en la seva composicio
elevades quantitats d'io bicarbonat en solucio.
Irrflu^^ncia de la velocitat de precipitacio del carbonat cdlcic.
Quant mes elevada sigui la velocitat de precipitacio mes gran es, en
valor absolut, el minim de la derivada del pH respecte al temps, mes
bail el pH del punt d'inflexio i 1'increment de T1 tambe sera menor.
Influcncia del temps de residc^ncia.
Es desitjable yue el temps de residencia dels reactors sigui elevat,
tant pel yue fa a l'increment dcl temps T1.
Influ^ncia de 1a temperatura.
Pel yue fa a les derivades, es veu un lleuger avantatge a treballar a
temperatures baixes, pero, yuant al valor del increment de T1, es indi-
fcrc nt.
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Influencia del parametre a.
En les simulations efectuades, el fet de treballar amb dos reactors
ens reporta pots avantatges. Pero a la practica no es pot afirmar que la
reaccio no es vegi afavorida per aquest motiu. Degut a considerations
d'enginyeria de la reaccio qufmica, la conversio d'una reaccio que no
sigui de primer ordre avanca molt mes si aquesta s'efectua en dos o mes
reactors en serie.
Malgrat aixo, i degut a la complicacio ffsica que suposaria efectuar
proves amb dos diposits, no s'ha comprovat la influencia d'aquest
parametre amb proves experimentais.
Conclusions de la simulacio.
En primer lloc veiem que el proces es molt sensible a la velocitat de
cristal•litzacio del carbonat calcic, per, coin que aquest no es parame-
tre directament niodificable, pensem que el proces es podria millorar si
introduissin al diposit reactor cristalls de CaCO3 durant el proces, ja
que aquests podrien servir de nuclis de cristal•litzacio.
Tambe es comprova que les aigues amb un elevat contingut d'io
bicarbonat, es a dir, amb un elevat contingut d'acidesa total, son mes
antes per al proces de descarbonatacio, ja que es formara mes io carbo-
nat i consequentment augmentara la velocitat de reaccio.
En segon terine es veu que un augment del temps de residencia ens
aportaria algun avantatge quant al funcionament del sistema, pero, al
mateix temps, augmentaria el capital immobilitzat de la instalacio, per
tant d'hauria de trobar un compromfs entre els avantatges tecnics i els
economics.
Quant a la temperatura es veu que la seva influencia es tan petita
que no valdria la pena instal•lar un control per a controlar-la.
Per ultim, el fet de construir la instal•lacio amb dos diposits reactors
requeriria un analisis mes complet que no s'ha fet en el present treball.
Amb tot i aixo la conclusio mes important de la simulacio es que el
valor minim de la derivada del pH respecte al temps, es per si sol insufi-
cient per a detectar amb precisio el final del temps TI , i que caldra per-
feccionar el proces.
7. PROVES EXPERIMENTALS:
Les conclusions extretes de la simulacio es comprovaren a la ins-
tal•lacio experimental.
Varen efectuar-se proves amb diverses concentrations d'io bicarbo-
nat i d'io calci a l'aigua d'entrada i amb dos temps de residencia dife-
rents.
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Ens interessava d'obtenir el valor de l'increment de Ti d'una forma
experimental per a diferents condicions del proces. Per tal d'efectuar
aixo, es fa seguir el seguent procediment. Si Ti real i el TI observat son
iguals, la dosificacio d'hidroxid ha de set exacta. Aprofitant aixo, es
partia d'un aigua en el diposit homogenei•tzador que Tunica especie
present en quantitats apreciables fora 1'i6 carbonat. Durant el transcurs
de la prova es parava cada cinc cicles i es feia un analisi de 1'aigua del
dip6sit homogeneftzador, d'acord amb aquesta analisi es modificava el
valor del preselector, de manera que restavem del valor del pHi un valor
mes o menys gran segons s'havia produit una subdosificacio o sobredo-
sificacio respectivament.
A continuacio es tornava 1'aigua del diposithomogeneitzadora les
condicions inicials i es repetica l'operacio fins clue, despres dc cinc
cicles, 1'aigua restava en el punt d'equivalencia dels carbonats. D'aquesta
manera podiem trobar d'una manera experimental, per prova i ajust, el
valor correcte de ]'increment de TI .
Les condicions dels experiments es mostren a la taula IV.
I cls resultats obtinguts es presenten resumits a la taula V.
TAULA IV
NOM DE LA PROVA 20 21 22 24 28 29 30 31 32 34
VOLUM DEL REACTOR (LITRES) 2.6 2.6 2.6 2.6 4.3 4.3 4.3 4.3 2.6 2.6
HC03 mmol/ litre
t
2.8 2.5 10.6 15 2.3 2.3 13.8 13 13.3 13.3
Ca ' mmol/litre 5 3 15 20 4 2.8 14.5 26 15.4 15
En algunes de les proves amb elevat contingut d'io bicarbonat en
solucio, es va observar que en la corba de la derivada del pH en el dipo-
sit reactor respecte al temps, enfront del temps apareixien dos minims,
quan el primer era mes acusat que el segon el proces funcionava accep-
tablement, pero quan era el segon el mes acusat, el valor de l'increment
de TI augmentava moltfssim. Ates que el fenomen nomcs es donava en
aigues que podien portar gran quantitat de carbonic disolt, ja clue eren
aigues amb una gran quantitat de bicarbonat sodic en soluci6 i acidula-
des amb un acid fort, 1'explicaci6 que s'bi va dollar fou la seguent:
Si les reaccions que tenen lloc, fonarnentalment, en el proces son
les seguents:
H2 C03 + 2 OH- = C03 + 2 Hz 0
H CO3 + OH- = C03 + Hz 0
i durant l'esta 0 entra un exces de base clue reacciona tambe durant el
periode 1 , suposant que nomes entri io bicarbonat al diposit reactor, la
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N. prova inc . T TO TI T2 Tf pHIT1 dpH/dT V HCO3 Cat` P M
20 0.2 0.80 0 . 40 0.62 1.840 10.16 -4.1 2.6 2.8 5 0.35 0.70
21 0.25 0.57 0.52 0.77 1.868 10.20 -2.6 2.6 2.5 3 0.96 1.72
22 0.07 0.45 0.23 0.28 0.96 10.25 --14.4 2.6 10.6 15 0.2 0.4
24 0.07 0.44 0.32 0.42 1.191 10.07 -20.9 2.6 15 20 0.22 0.36
28 0.2 0.24 1.11 1 . 95 3.307 10 . 12 -4.6 4.3 2.3 4 0.2 0.42
29 0.25 0.25 0.83 1.27 2.359 10.32 -3.2 4.3 2.3 2.8 0.46 0.94
30 0.04 0.37 0.24 0.29 0.899 10.9 - 8.7 4.3 13.8 14 . 5 0.25 0.48
31 0.03 0.36 0.28 0.36 1.012 10.15 -27.4 4.3 13 26 0.23 0.46
32 0.14 0.36 0 . 34 0.44 1.146 10.3 -9 2.6 13.3 15.4 0.28 0.56
34 0.05 0.51 0.66 1.02 2.189 10.23 -16.0 2.6 13 . 3 15 0.14 0.32
Proves amb hidr6xid potasic
N. prova inc. T TO TI T2 Tf pH1TI dpH/dT V HCO3 Cat' P M
43 0.04 0.27 0.30 0.37 0.946 10.30 -- 19.30 4.3 14.4 -- 0.13 0.26
44 0.13 0.41 0.41 1.25 2.44 10.10
-
4.3 4.3 3.0 0.12 0.34
N. prova: nom de la prova
inc. T: mitjana de Terror en la deteccio del final del periode I
TO: mitjana de la longitud del periode 0
Ti: mitjana de la longitud del periode 1
172: mitjana de la longitud del periode 2
Tf: duracio mitjana dels cicles.
pHTI : mitjana del valor del pH al final del periode 1
dpH/dT: mitjana del valor de la derivada minima en el tanc reactor.
V volum del tanc reactor
HCO3 : concentraci6 d'i6 bicarbonat a l'aigua d'entrada. ppm/100
Ca2,: concentracio d'i6 calci a 1'aigua d'entrada ppm/100
P : punt m
M : punt p
corba del pH respecte al temps tindra una forma similar a la de la figura
13.
Nomes es pot observar un punt d'inflexio i, per tant, nomes hi
haura un minim en la corba dpH/dT en front de T.
En canvi si suposem que en la composicio de l'aigua d'entrada hi ha
una quantitat suficient d'acid carbonic, a mes de l'io bicarbonat, aquell
pot reaccionar amb 1'i6 carbonat en soluci6 per tornar a donar bicar-
bonat segons la reacci6
H2 CO3 + CO3 = 2 HCO3
Portat a 1'extrem, donaria una corba similar a la de la figura 14.
Els dos minims no es deuen als dos punts d'inflexio representats
pero si que es possible que un d'ells sigui el corresponent a la reacci6
anterior i l'altres a la precipitacio del carbonat calcic.













De fet, des del punt de vista del proces, aquest funcionara be si es
detecta com a minim el primer, ja que es el punt d'equivalencia dels
carbonats el que ens senyala al final de l'estat 1, per, si es detecta el
segon, el temps Ti s'agafa molt mes llarg i el temps T2 s'allargara i es
produira una subdosificacio.
Ara be, com que el fet que 1'aigua porti mes o menys carbonic dissolt
es una circumstancia que ens ve fixada, es necessari que, en una
instal•lacio industrial, el programa porti incorporada una rutina de
calcul, que en el cas que es detectessin dos minims es tries el primer
independentment de la seva magnitud relativa. (Val a dir que les aigues
que puguin presentar seriosos problemes de renditnent de descarbona-
tacio per presencia d'acid carbonic dissolt son molt poc frequents).
Els resultats de les proves no fan mes que confirmar els resultats
de la simulacio:
- El sisterna funciona millor si hi ha algun factor que augmenti la
la velocitat de precipitacio del carbonat calcic, coin pot ser la concen-
tracio elevada d'io calci o d'io bicarbonat a l'aigua d'entrada. Tambe es
veu que les proves efectuades, dosificant hidroxid calcic, donen uns
resultats mes satisfactoris, la ra6 d'aixo pot ser que l'hidroxid calcic
acostuma a portar com a impuresa alguna quantitat de carbonat calcic
que serveix de nuclis de cristal•litzacio.
El temps de residencia llarg to una influencia favorable, pero no
prou corn per a justificar temps de residencia en el tanc reactor massa
elevats.
A continuacio es presenten a nivell il•lustratiu alguns dels cicles dc
les proves (figures 15 i 15 bis).
[Butll. Soc . Cat. Cien.], Vol. V, 1985






[Butll. Soc . Cat. Cien.], Vol. V, 1985
240 ENRIC RElIUES I FORNOS
TO T4




Davant dels resultats del treball podem concloure que el sistema es
capac d'efectuar un control automatic del proces de descarbonatacio
d'aigua per addicio d'hidrosid calcic.
Malgrat la influencia desfavorable, sobre el proces, que to el feno-
men de sobresaturacio del carbonat calcic, que ens fa disminuir el
rendiment de la descarbonatacio. En aigiies amb un elevat contingut
d'io bicarbonat en solucio, el sistema es mostra fins i tot millor que els
sistems actualment en funcionament.
En canvi s'ha mostrat mes ineficac en aigues amb un elevat contin-
gut d'acid carbonic en dissolucio, encara que aquest problema es podria
solucionar amb una modificacio del programa de control.
NOMENCLATURA
B Concentracio d'alcalinitat total dosificada en el tanc 1 (mol/litre).
b' Concentracio d'ions carbonate generats per reacci6 en el primer
tanc (mol/l.).
B' Concentracio d'alcalinitat total dosificada durant 1'estat 0
(mol./l.).
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B11, BOi, B2i Bi en els estats 1, 0, 2 respectivament.
Bi Concentracio d'alcalinitat dosificada a l'inici d'un estat al tanc 1
(mo1/1.).
C Concentracio d'acidesa a l'aigua d'entrada (mol/1.)
D Concentracio d'alcalinitat dosificada al tanc 2 (mo1/1.).
Di D a l'inici d'un estat.
DOi, Dli, D2i D a l'inici de 1'estat 0, 1 i 2 respectivament.
d Concentracio d'ions bicarbonats al tanc 2 (mo1/l.).
d' Concentracio d'ions bicarbonat generats al tanc 2 (mol/l.).
E Concentracio d'alcalinitat total dosificada al tanc 3 (mol/1.).
El E a l'inici d'un estat.
EOi, El i, E2i Ei cn els estats 0, 1 i 2 respectivament.
e Base dels logaritmes naturals.
G Concentracio d'alcalinitat total dosificada (mol/l.).
g Concentracio d'alcalinitat total dosificada a la entrada del reactor
(niol/l.).
p meq/l. d'acid gastats en la valoracio fins al punt final dell bicar-
bonats.
pH1, pH2 pH en els tancs 1 i 2 respectivament.
III mey/1. D'acid gastats en la valoracio fins al punt final dels
carbonats.
y Cabal (l./minut).
dl Cabal d'aigua d'entrada (1./minut).
Q Quantitat total de base dosificada clue ha entrat p sortit d un
diposit durant on cicle (mols).
QI Q entrada al primer tanc.
QB, QD, QC Q sortida del primer, segon i tercer tanc respectivament.
r Coeficient emetic de 1'equaci6 de velocitat de precipitacio (mi-
nuts I ).
T Temps redult t/0 .
TO, Ti , T2 Temps redult final dels cstats 0, 1 i 2 respectivament.
Tf Temps total d'un cicle.
t Temps comptat des de 1'origen d'un cicle (segons).
ti Temps comptat des de l'origen d'un estat (segons).
TBa Temps redult en el qual es compleix yue B = 0 a 1'estat 0.
TI)a Temps redult en el qual es compleix que 1) = 0 a 1 estat I .
TBd Temps redult en el qual es compleix que B = C a l'estat 1 .
V Volum (litres).
V1, V2, V3 Volum dels dipbsits 1, 2 i 3 respectivament (litres).
a Relacib de vol>mis V2/V1.
13 Relacib de volums V3/ (VI + V2).
0 Temps de residcncia hidraulic conjunt (VI + V2)/q.
21 Increment.
16
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